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En este documento se presenta la 
modelación de la propagación de 
armónicos en redes de transmisión 
eléctrica, para definir la afectación de las 
ondas de voltajes y de corrientes; en 
resultado,  comprobar  la  calidad  de 
energía. Para efectos del estudio se realiza 
el análisis de señales provenientes de 
fuentes no lineales e introducidas en los 
sistemas eléctricos de potencia mediante 
el empleo de los métodos no paramétricos, 
que implican el análisis en el dominio del 
tiempo y en el dominio de Tiempo- 
Frecuencia. Para el modelado de las líneas 
de trasmisión se lo efectuó mediante el 
modelo 𝜋𝜋 de parámetros distribuidos  en líneas   largas.   Para   la   modelación   y 
simulación se considera el teorema de 
superposición de armónicos y el factor de 
coincidencia de señales no lineales en un 
nodo en común. Finalmente, se muestran 
los porcentajes de armónicos que inciden 
en las líneas largas en relación a la 
cantidad de señales no lineales inyectadas 
al nodo para determinar la calidad de onda 




Palabras Clave: Armónicos, Distorsión 
Total de la Demanda (TDD), Distorsión 
Armónica Total (DHT), Líneas de 
transmisión, Transformada Rápida de 
Fourier (FFT). 
This paper presents the modeling of the 
harmonics propagation in the electrical 
transmission lines, to define the effect of 
voltage and current signals; and 
consequently, determine your energy 
quality. For the purposes of the study, the 
analysis of the signals from the nonlinear 
sources is carried out and it is introduced 
in the electrical power systems by the use 
of non-parametric methods, which 
involves time domain analysis and Time 
domain - Frequency. For the model of the 
transmission lines is done by the 𝜋𝜋 model of the parameters distributed in long lines. 
For modeling and simulation, the overlap 
of harmonics and the coincidence factor of 
nonlinear signals in a common node were 
considered. Finally, the harmonic 
percentages that affect the long lines are 
shown in relation to the number of signals 
no line injected to the node to determine 




Keywords: Harmonics, Total Demand 
Distortion (TDD), Total Harmonic 
Distortion (THD), Transmission Lines, 
Fast Fourier Transform (FFT). 
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1. Introducción 
Actualmente, el desarrollo tecnológico y 
científico se ha ido profundizando en conocer 
cómo afectan los armónicos en las etapas y 
elementos de un Sistema Eléctrico de Potencia 
(SEP), como son: generación, transmisión, sub 
transmisión, distribución de energía eléctrica 
hasta   llegar   al   consumidor   final,   donde 
presentan   disímiles   resultados   que   pueden 
resultar  perjudiciales  para  la  estabilidad  del 
SEP en el caso que uno de estos falle [1]– 
[3],[4].  Tales  estudios,  explican  cómo  las 
cargas no lineales más representativas o fuentes 
de generación no lineales pueden influir en la 
forma de onda fundamental bajo un índice de 
coincidencia en el que se llegue a afectar a un 
nodo en común, y alterar su comportamiento 
[5], presentándose fenómenos como: el efecto 
piel, el efecto corona, corriente Eddy, ferro 
resonancia, caída de tensión  armónica, cruce 
por cero entre otras, causando daños en los 
elementos del SEP. Tales fenómenos, se 
resumen en un problema general, y que es la 
presencia de Amónicos inyectados en la señal 
fundamental, la misma que afecta a la calidad 
de energía al final de la trasmisión [6]. 
La mayoría de las investigaciones han sido en 
torno a los sistemas de Distribución, debido a 
que es el área donde más ha afectado a la señal 
por el incremento de cargas no lineales, así 
como fuentes no lineales, que están constituidos 
por elementos de Electrónica de Potencia. Estas 
señales, en la mayor parte son múltiplos enteros 
de la frecuencia llamadas armónicos; y cuando 
no son múltiplos enteros a la fundamental se los 
conoce como sub-armónicos; y si son valores 
menores a la fundamental se los conoce como 
Interarmónicos. Sin embargo, estudios de 
armónicos en la etapa de Transmisión han sido 
escasos, lo que motiva    a la presente 
investigación enfocándose únicamente en la 
presencia de Armónicos y su perjuicio en la 
calidad de energía [1], [2], [7]–[9]. 
En la etapa de Transmisión a las líneas se 
modeló como un sistema lineal de propagación 
de armónicos independientes y de muy bajos 
valores  y  que  simplifican  los  cálculos  y  la 
forma de onda puede ser representada por series 
trigonométricas [10].  El estudio de armónicos 
parte de dos métodos: el método no 
Paramétrico, este a su vez se subdivide en el 
análisis del dominio del Tiempo, y en el análisis 
del dominio de Tiempo-Frecuencia; y el 
método Paramétrico, que se basa 
exclusivamente en dos modelos: el Sinusoidal 
y Estocástico [3]. 
Estas dos técnicas expuestas contemplan una 
gran variedad de soluciones, pero en el presente 
estudio está enfocado  al uso del Método No 
Paramétrico que contempla [4]: la 
Transformada Discreta de Fourier (DFT) [11]– 
[14] utilizado para el filtrado de la señal [12], la 
misma que puede ser resuelta por la 
Transformada Rápida de Fourier (FFT) [13] 
para  eliminar cálculos repetitivos y minimizar 
el tiempo de procesamiento de información y el 
contenido de armónicos pueden variar en el 
tiempo debido a los cambios continuos en la 
configuración del sistema bajo carga [15], para 
descomponer la señal de una forma más 
detallada en múltiples señales de tiempo y 
frecuencia se utiliza la Transformada de 
Wavelet (WT) [16], [17],   Transformada de 
Hilbert-Huang (HHT) [18], [19], Transformada 
z [20], las cuales no utilizadas, más bien está 
centrada en el uso de DFT y FFT para el análisis 
de armónicos. 
En esta investigación se eligió la modelación de 
una línea larga mediante el modelo PI, por que 
contempla mayor exactitud en la representación 
de fenómenos de resistencia, capacitancia e 
inductancia, cuyo análisis se lo realiza mediante 
parámetros distribuidos en todo el trayecto de 
la línea, en el cual se calcula los valores de los 
cuadripolos de voltajes y corrientes, tanto 
emisor como receptor [21]. 
Para el análisis de voltajes y corrientes en el 
transformador se tomó como referencia el 
modelo de circuito equivalente PI para el 
transformador, y para el análisis de las cargas 
se toma el modelo equivalente de una carga 
[22]–[24],[25]. Para el ingreso de la señal se 
toma como referencia señales con presencia de 
armónicos, mediante generadores no lineales, 
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tales como eólicos o fotovoltaicos que es donde 
existe mayor presencia de armónicos [26]. 
Considerando  lo  expuesto  previamente,  se 
propone utilizar en el análisis de Armónicos el 
modelo de resolución FFT, [26] ya que es una 
opción bastante sencilla de interpretar y 
representar  la  transferencia  de  armónicos  a 
través de la línea, así como otros elementos 
como  son  los  transformadores  y  las  cargas, 
además  se  analiza  los  índices  de  armónicos 
tanto en voltaje como en corriente, mediante 
DHT, Distorsión Total de la Demanda (TDD) 
[5]. 
En adelante se desarrolla el Análisis de 
armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia 
en la sección 2; para luego pasar a Formulación 
del Problema en la sección 3; continúa con la 
Aplicación del Modelo en la sección 4; y por 
último se concluye los resultados de la 
investigación en la sección 5. 
Los límites de distorsión armónica que se 
establece utilizar para el estudio presenta límites 
de 1% en la distorsión armónica individual, y el 
1.5% de distorsión armónica total según la 
normativa IEEE 519 [29]. 
Uno de los mayores componentes armónicos que 
ingresan a contaminar la onda fundamental de un 
sistema son la 3º, 5º y 7º armónica [1]. 
 
 
2.2 Secuencia de armónicos en función de 
su amplitud 
Los armónicos presentan una secuencia de fase 
que obliga a que se dividan en secuencia cero, 
positiva y negativa, dependiente del desface 
angular  con  respecto  a  la  señal  fundamental, 
siendo ℎ el orden del armónico, y su desface 
��ℎ con respecto a la señal fundamental, quedando 
las componentes en las tres fases, evidenciadas 
en (1)-(3) [30]. 
��ℎ  = �ℎ  < 𝜑𝜑ℎ (1) 
��ℎ  = �ℎ  < (𝜑𝜑ℎ  + 𝜑𝜑�� ) (2) 
2. Análisis de Armónicos en 















2.1 Armónicos y sus generalidades 
Los armónicos se originan bajo dos principales 
fuentes de distorsión como son: dispositivos de 
conmutación electrónica, que pueden o no ser 
sincronizado con la tensión alterna; y 
dispositivos con reacción de tensión y corriente 
no lineales, tal es el caso, de reactores con 
núcleos de hierro y cargas con arcos que al ser 
excitados  con  una  tensión  de  frecuencia 
periódica el voltaje no lineal conduce a la 
generación de corrientes armónicas. La 
propagación de armónicos en sistemas de energía 
son de total dependencia de las cargas no 
lineales, así como fuentes no lineales y que bajo 
un índice de coincidencia pueden afectar a 
elementos del SEP [3]-[27]. 
En la medición de transitorios se recomienda 
realizar la toma de muestras cada 10 segundos, el 
mismo  que  esta  propuesto  por  la  norma  IEC 
61000-4-30 [28]. 
�ℎ  = Amplitud del armónico ℎ 
����   = Desfasamiento angular entre las faces 
AB
 ����   = Desfasamiento angular entre las faces 
AC Donde cada una de las componentes de las tres 
fases tiene un desfasamiento de 120º cada una de 
ellas, por lo cual se tiene la tabla 1 de secuencia 
de armónicos. 
 
Tabla 1.    Secuencia de armónicos 
 
� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
𝒔𝒔𝒆𝒆��
 
+ - 0 + - 0 + - 0 
 
 
2.3 Análisis de las señales armónicas 
 
La técnica más utilizada para el análisis de 
componentes armónicas en señales es la 
transformada de Fourier, la cual realiza la 






Las series de Fourier son expresadas mediante 
(4) [10], [31]. 
∞ 
2.3.1 Transformada de Fourier 
Las  señales  discretas  pueden  ser  fácilmente 
representadas  en  �(�)  con  𝑇𝑇  periodos,  en  el 
�(�) = �0 + ∑(��  
���(���0 �) 
�=1 
(4) dominio del tiempo y frecuencia expresada por 
+ �� ���(���0 �))





1 �0+𝑇𝑇 ��(��) =  ∫ �(�)� �� (14) 





(5) −∞ Donde: 
2 �0+𝑇𝑇 2𝜋𝜋� 




��  𝑇𝑇 
(6) ��(��) = Función dependiente de la frecuencia Esta  función  también  se  la  expresa  mediante 
2 �0+𝑇𝑇 2𝜋𝜋� 
��  = 𝑇𝑇 ∫ �(�) ��� 
( 
0









∫ ��(��)� −�𝜔𝜔𝑇𝑇 �𝜔𝜔 (15) 
Donde: 
�(�) = función dependiente del tiempo �0, �� , ��   = Son  coeficientes  que  representan las amplitudes de senos y cosenos, por el cual �
 es un numero entero dependiente de ���  = 
���0 y ��0  representa la velocidad angular 
fundamental





 Donde ��(��) es la función espectral dela función �(�).
 
2.3.2 Transformada Discreta de Fourier 
La DFT representa señales discretas donde �(�) y 𝑁𝑁 número de muestras en cada periodo, sean en el dominio del tiempo o a su vez en el dominio 
de frecuencia, obteniéndose (16) y (17) [31]. 
��−1 
Y para efecto de paridad par o impar se tiene que, �(�� ) = 
1 ∑ �(�� )� −�2����/𝑁𝑁 
 
(16) 
cuando �(�) es par, entonces ��  = 0 y si �(�) es impar, entonces ��  = 0, quedando (8) cuando es par y (9) cuando es impar. 
∞ 
𝑁𝑁 























(8) Dando como resultado (18) y (19). ��−1 1 
∞ 












�=1 En el análisis de fase lo más usual es tener la 
amplitud y fase de la señal dando por (10): 
� ��   = �−�2𝜋𝜋��/𝑁𝑁 (19) 





[�(� )] = [� �� ][�(�  )] (20) 
∞
 
�(�) = �0 + ∑(��  sin(���0 � + ��� )) 
 
(10) 
� 𝑁𝑁 � Donde: 
�=1 Teniendo en cuenta que los coeficientes de (10) 
están dados por (11) al (13). 
�0  = �0 (11) 
��  = √(��  + �� ) (12) 
�(�� ) = función  discreta  con  �  números  de 
divisiones de frecuencia. 
 
 
2.3.3 Transformada rápida de Fourier 
Se tiene en cuenta que la Transformada FFT 







con  𝑁𝑁  muestras  en  cada  período,  crea  los 
mismos  componentes  de  frecuencia  de  una 
señal de tipo DFT, a pesar de ello, a causa de la 
�0, �0, ��  = Coeficientes de (10) ��0  = Desfasamiento angular entre fases. 
semejanza entre varios elementos de la matriz 







��𝒔𝒔𝒄𝒄 < 𝟓𝟓𝟎𝟎 ��𝑳𝑳
 
��𝒔𝒔𝒄𝒄 > 𝟓𝟓𝟎𝟎 ��𝑳𝑳
 
h˂11 2.0 3.0 
11≤h˂17 1.0 1.5 
17≤h˂23 0.75 1.15 
23≤h˂35 0.3 0.45 
h≥35 0.15 0.22 




multiplicaciones y obtener la solución en (21) y 
(22). 
Bajo (23) y (24) el valor de ����  y el valor RMS 
están relacionadas con la ecuación (28). 
𝑁𝑁 2𝜋𝜋  𝑁𝑁 
� 2   = � −� 𝑁𝑁 ∗ 2   = � −�𝜋𝜋 =−� 0 (21) � = �
 
1 + ����2 (28)
 
��+2 2𝜋𝜋  
��+2 
��� 1,��� √ 





También se sabe que la THD de voltaje, tiende a 
= � −�𝜋𝜋 ∗ � −���(  𝑁𝑁  ) − 1 = −� 0
 Con ello podemos decir que la FFT 
descompone a la señal de 𝑁𝑁 ejemplares en 𝑁𝑁 señales de una sola muestra cada una y de una 
forma progresiva [31]. 
 
 
2.4 Evaluación de índices de armónicos 
 
 
2.4.1 Cálculo de la Distorsión de Armónica 
Total 
ser un valor aceptable siempre y cuando este no 
exceda el 5% y si excede el 10% se dice que 
obligatoriamente causarán problemas en equipos 
de potencia ya sean eléctricos, electrónicos y 
cargas en general [32], [33]. 
 
 
2.4.2 Distorsión Total de la Demanda, 
La Distorsión Armónica Total respecto a la 
corriente de carga en demanda pico, viene dado 
por (29) [10]. 
Para el análisis de armónicos se tiene que la DHT ∞ 
2 






















(23) �𝐿𝐿  = es la corriente de carga máxima respecto a 
la línea. 
 
O también es expresada mediante (24). 
2 − �2
 













(24) 2.4.3 Límites de distorsión de corriente 
De acuerdo a la normativa de la IEEE 519-1992, 
se tiene que el límite de la corriente en corto 
�ℎ,���  =  Valor eficaz, del ℎ   armónico que se desee  obtener  desde  1  que  es  respecto  a  la 
fundamental hasta ∞. 
���     es el valor medio de la de la onda, siendo estas (25) y (26). 
�0 +𝑇𝑇 
circuito  bajo  valores  de  voltaje  transmisión 
mayores a 161 Kv, dados en la tabla 2. 













�0 �0 +𝑇𝑇 
2 = 
1 






���  𝑇𝑇 
�0 
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Dado que cuando la forma de onda cambia de una 
sinusoidal, a una no sinusoidal, este valor ����  se debe  utilizar  series  de  Fourier  para  el  caso, 








2 = �2    + ∑ �2
  
(27)






















��  < 69 3.0 5.0 
69 ≤ ��  < 161 1.5 2.5 
��  ≥ 161 1.0 1.5 
 
� � � 
2.4.4 Límites de distorsión de Voltaje 
De acuerdo a la normativa de la IEEE 519-1992, 
se tiene que el límite del voltaje en las peores 
al tomar en cuenta el harmónico en la reactancia 
se tiene en cuenta (31) que depende del orden del 
armónico presente en el generador  [10]. 
′′ + � ′′ ]
 
condiciones, dados en la tabla 3. 
 
Tabla 3.    Límites de distorsión de Voltaje [6],[7] 
















3. Formulación del Problema 
En la presente investigación el principal 
problema que se plantea es saber la calidad de 
energía al final de la transmisión de energía, al 
tener fuentes no lineales, como son generadores 
eólicos y fotovoltaicos, que sean representativos 
Así   como   también   se   toma   en   cuenta   la 
resistencia en función del orden armónico 
teniendo (32). 
��ℎ  = 𝑅𝑅 ∗ √ℎ (32) Siendo ��ℎ   resistencia de orden armónico,  y  
𝑅𝑅 resistencia. 
Obteniéndose los modelos del generador tanto a 
frecuencia fundamental (a), como a frecuencias 









cierto tipo de incidencia llegando en un futuro a 
tener un índice de coincidencia en un 
determinado nodo en común lo que puede afectar 
considerablemente  la  calidad  de  energía  que 











3.1.1 Generador sincrónico 
Su representación se da como una resistencia 
conectada en serie junto con una reactancia que 
varía en función de la frecuencia. Además la 
interacción entre el rotor y estator del generador 
forma armónicos debido al número de polos que 
estos tengan, pero usualmente se los desprecia ya 
que presentan valores muy bajos al igual que su 
resistencia, tomándolos como no significativos; 
Figura 1.   (a) Generador sincrónico a frecuencia fundamental, 
(b) generador sincrónico a frecuencia de armónicos. 
 
3.1.2 Transformador 
En los transformadores al maniobrar a su nivel 
máximo de operabilidad, se desprecia la parte de 
la magnetización del circuito equivalente, ya que 
la corriente producida por la magnetización es 
despreciable con respecto a la de la carga [23]. 
Por  este  motivo  se  tomó  como  referente  al 
modelo 𝜋𝜋 del transformador dado en la figura 2 
[22], [35], [21], [36]. 
n1:n2 
V1     θ1 V2     θ2 
es  necesario  considerar  la  reactancia  de 
secuencia negativa de los generadores a 
frecuencia fundamental como se lo expresa en la 
ecuación (30) [34],[10]. 









′′ reactancia subtransitoria del eje directo, � ′′ 










































Donde se considera el siguiente esquema general 
para el transformador PI esta dado por la figura 
3. 
 






también se debe tener en cuenta el tipo de 
conexión que tiene el transformador [22] [35]. 
 
 
3.1.3 Línea larga de transmisión 
Se realizó el análisis de armónicos para líneas de 
transmisión  bajo  el  modelo  𝜋𝜋  de  parámetros 
distribuidos,  que se puede apreciar  el  cálculo 
apara la señal fundamental así como para los 
armónicos en la línea de transmisión larga, 
teniendo en cuenta que las líneas de transmisión 
largas son aquellas cuya longitud sobrepasa los 
250 km, basado en la impedancia � , admitancia 
� y longitud de la línea � que puede ser de 
forma incremental para una mejor representación de la 
misma, se ilustra en la figura 4 [10]. 
 
Ve     θe VR     θR 
 
 
Z*sinh(l*  (Z*Y)) 
(Z*Y) 
 
Figura 3.   Diagrama 𝜋𝜋 de un transformador.
 
Sabiendo que la admitancia de cortocircuito está 
dada por (33). 





�1 �2 + �2 �1
 
� = Admitancia de cortocircuito. 





Figura 4.   Diagrama 𝜋𝜋 para una línea larga en transmisión.
 
Donde se tiene (35) y (36) 
� = 𝑅𝑅 + �ℎ ∗ �𝐿𝐿 (35) 
�ℎ 
�2  = Reactancia del secundario. Se tomó en cuenta la frecuencia para el análisis 
de armónicos en el transformador, ya que afecta 
� = �� Donde: 
(36) 
directamente a su reactancia, obteniéndose (34). 
ℎ 
� = Admitancia del circuito. 
� = Impedancia del circuito. �2  = ℎ ∗ �2 (34) �   = Reactancia inductiva. En cambio, la resistencia permanece constante 
porque no depende de la frecuencia. Además hay 
que  considerar  un  desfasamiento  angular  de 
±30°,el que dependerá del armónico que esté ingresando con forme a la tabla 1, así como 
𝐿𝐿
 ��  = Reactancia capacitiva. � = longitud de la línea.
 ��  = Voltaje emisor. �𝑅𝑅  = Voltaje receptor.
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Identifica que sucede con los armónicos al 
momento de pasar por una línea de transmisión 
larga si esta puede o no ser filtrada, y verificar 
que es lo que sucede cuando no existe carga 
representativa, cuando existe carga no lineal 
representativa, cuando de por medio tenemos 
transformadores en lo terminales de las líneas. 
Por esta razón para la modelación de la línea se 
toma a consideración la modelación de una línea 
PI larga, ya que es donde existen mayores efectos 
en la etapa de Transmisión. Para esto se 
desarrolló un modelo que permite analizar el 
comportamiento de la señal fundamental, 
ingresando distorsiones armónicas denominados 
como Superposición bajo un cierto porcentaje, 
que pueden afectar o no al SEP esta modelación 
utiliza el modelo PI en una línea de transmisión 
impedancia de derivación en vacío (Zm) que 
permite encontrar las pérdidas de corrientes en el 
núcleo. Además las tensiones como las corrientes 
de los trasformadores al estar en condiciones 
normales su desfasamiento de ángulo es el 
mismo, ya sea en atraso u adelanto, por esta razón 
se toma a consideración que los transformadores 
trabajan con relación de transformación nominal, 
además si se conecta el secundario en ∆ (Delta o Triángulo)    este    contribuye    al    equilibrio 
producido por los armónicos en especial los 
múltiplos de 3 que son los que más afectan al 






larga de 300[km] conjuntamente los elementos             Ve 
de necesarios. Dentro de este parámetro se ha 
escogido utilizar líneas de transmisión de cuyo                - 
voltaje a transferir es 230 [kV], debido a que la 
mayor parte del Sistema Nacional Interconectado 




líneas de 230[kV], así como la conexión con el 
otros países; se utiliza transformadores cuya 
conexión es Y/Y en el primario y secundario 
respectivamente, a su salida se conecta a una 
carga  no  lineal  significativa  que  genera  la 
Figura 6.    Gráfico de cuadripolos en líneas de transmisión 
��  = � ∗ �𝑅𝑅 + � ∗ �𝑅𝑅 (37) 
��  = � ∗ �𝑅𝑅 + � ∗ �𝑅𝑅 (38) Donde para las variables A, B, C, D dadas para 
las líneas largas se tiene (39)-(42): 
presencia de armónicos [37]. 
Trafo1 
 









� = � ∗ (1 +
 
� = � ∗ (1 + 










Figura 5.   Diagrama de conexión simple de una línea de 
transmisión larga. 
Despejando  las  variables  y  sustituyendo  los 
valores de (39)-(42) en (37) y (38) se tiene los 
voltajes y corrientes al final de la línea que son 
(43) y (44): 
 
Se tiene como referencia a transformadores para 
los cuales, tomamos un modelo Yg/Yg en ambos 
�𝑅𝑅  = 
�� ∗ � − ��  ∗ 
�
 





extremos de la línea y se consideró ideal [24], por 
lo  que  se  puede  encontrar  los  valores  de  la 




�𝑅𝑅  = �
 
valores de la impedancia del secundario (Zs), su ��  = Voltaje emisor. 
10  
�𝑅𝑅  = Voltaje receptor.
 
11  
��  = Corriente de emisor. 
�𝑅𝑅  = Corriente de receptor. 
𝑅𝑅 = � ∗ 𝐿𝐿 
�𝐿𝐿  = ��  ∗ 𝐿𝐿 �� 
Para el análisis de voltajes y corrientes de la 
línea, tanto emisor (Ve, Ie) como receptor (Vr, Ir) 
 
Resolvemos 
��  =  𝐿𝐿 
con parámetros del modelo PI para redes Largas 
mediante parámetros distribuidos, en la que se 
considera una distancia mayor a 250 [km] siendo 
el modelo una línea de 300 [km] de longitud, con 
las características de resistencia efectiva por cada 
fase r [Ω/km], resistencia inductiva por cada fase 
� = 𝑅𝑅 + ��𝐿𝐿 
� � = �� →Si ��  = 1 entonces: Encontramos la Fundamental de voltaje 
y corriente 
�� ∗ � − �� ∗ �
 
x [Ω/km], resistencia capacitiva por cada fase xc 
[MΩ-km]. Dando lugar a la modelación 
�𝑅𝑅  = � ∗ � + � ∗ � 
�� − �𝑅𝑅 ∗ � mediante    el    cálculo    de    la    contante    de 
propagación. 
El análisis de la señal se considera la 
Transformada Rápida de Fourier (FFT) donde 
toda onda que tiene un periodo puede ser dividida 
como    la    suma    de    ondas    sinusoidales, 
�𝑅𝑅  = � 
→Si ��  ≥ 1 entonces: Calcular modelo PI para la hipermatriz de 
señales generada, entonces: 
� = 𝑅𝑅 + �ℎ ∗ �𝐿𝐿 
�ℎ � = 
� 
quedándonos  los  resultados  tanto  de  voltaje � 
Encontramos  los  v 
de  voltaje  y 
como de corriente del THD y TDD. alores 
corriente con armónicos 
A continuación, se expone el algoritmo utilizado 
para la resolución y análisis de armónicos en el 
�𝑅𝑅
 
�� ∗ � − ��  ∗ � = � ∗ � + � ∗ � 
�� − �𝑅𝑅  ∗ � 




Algoritmo para el análisis de armónicos en redes de 
  transmisión eléctrica   
Paso 1: Leer variables globales: 
(�� , � , � , �� , � , ��, �� , �� , 
ℎ, ��) 
Paso 2: Generar hiper-matriz de señales 
armónicas 
Siendo ℎ el orden de armónicos a generar y 
��, el número de iteraciones. (ℎ, ��) Datos de entrada de señal 
(w, t, ��, �� 
) 
Generación de señal fundamental 
�ℎ1,1  = �� ∗ sin(�� + 
��) 
Generación de señales armónicas Desde � = 2 hasta ℎ hacer y volver a repetir desde � = 1 hasta ��  
�ℎ� ,�  = (A/100) ∗ �� ∗ sin(i ∗ w ∗ t + φ) 
Paso 3: Llamado a las señales armónicas 
������  = 
�ℎ�,� 
Paso 4: Número de señales generadas 
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1 
�𝑅𝑅  = � 
Almacenamos  cada  iteración  en  las 
salidas: 
(�𝑅𝑅���� , �𝑅𝑅���� ) 
Paso 6: Superposición de hipermatriz de 
resultados. 
→ Hipermtriz de: 
Voltaje (�𝑅𝑅���), siendo � = ℎ el orden de armónicos generados y �� = �� orden de iteraciones generadas 
� ��
 ∑ ∑ (�𝑅𝑅���(��, : , ��))
 
��=1 ��=1 
Corriente  (�𝑅𝑅���),  siendo  � = ℎ  
el orden de armónicos generados y �� = ��  orden de iteraciones generadas � ��
 ∑ ∑ (�𝑅𝑅���(��, : , 
��))
 
��=1 ��=1 Salidas: 
(�𝑅𝑅���, 
�𝑅𝑅���) 
Paso 7: Análisis de las señales 
→Resuelve la ecuación de THD 
#_�� = ((ℎ − 1) ∗ ��) + 1 ∞ 
2 
Paso 5: Resolución del modelo PI 






 √∑ �ℎ,��� 
ℎ=2 
Desde ��  = 1 hasta � datos del 
vector
 









230.00 229.2671 0.0354 2.7645 
 













Paso 8: Fin del algoritmo 
 
 
4. Análisis de resultados 
Utilizado el modelamiento se realiza primero el 
resultado  de  la  modelación  de  voltajes  y 
corrientes por cada uno de los elementos que se 
va a conectar, para luego de cada resultado ser 
transferido los valores de voltajes y corrientes, 
de la salida de cada elemento a hacia las 
entradas de cada elemento subsecuente, 
permitiéndonos tener una consecución más real 
de los fenómenos que se dan al tener los 
elementos conectados como uno solo. 
 
4.1 Datos generales de elementos 
considerados 
En la generación de señal fundamental se dio 
valores de voltaje de transmisión de 230 [kV], 
como se explicó en el apartado 3.  En la Línea 
se desarrolló con los siguientes datos de línea; 
resistencia efectiva por cada fase r=0.0435 
[Ω/km], resistencia inductiva por cada fase 
xl=0.435 [Ω/km], resistencia capacitiva por 
cada fase xc=0.968 [MΩ-km]. 
 
4.2 Caso 1, Línea con carga y 1 iteración 
4.2.1    Solo señal fundamental 
Damos una señal fundamental y se puede 
observar que al existe una variación del 0.3187% 
con respecto al voltaje y del 7.7191e+03% con 
respecto a la corriente, como se lo muestra en la 
tabla 5. 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al ingreso y al final de la trasmisión, al 
no ingresar ninguna señal armónica, se tiene en 
la tabla 4. 
 







Figura 7.   Señal fundamental de voltaje al ingreso y salida de 




Figura 8.   Señal fundamental de corriente al ingreso y salida de 
la linea PI 
 
Los valores de caída de tensión y corriente de la 
señal fundamental están dados por la tabla 5. 
 
Tabla 5.    Caídas de tensión y corriente en la línea 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
0.3187 7.7191e+03 
Y los valores de THD y TDD de la señal 
fundamental son nulos, como se especifica en la 
tabla 6 Valores de THD y TDD de la señal 
fundamental. 
 
Tabla 6.    THD y TDD  de la señal fundamental 
 
THD [%] TDD [%] 
0 0 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992 en la 
señal fundamental, así como también se puede 
afirmar que la caída de tensión es menor al 5% lo 
cual está dentro del rango moderado según la 
normativa para la transmisión de energía en alta 
tensión. 
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4.2.2   La   señal   fundamental   más   los   dos 
primeros armónicos, con una sola iteración 
Para este caso se superponen dos señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 10, se hallan 
3 señales en total. 
 
Figura 9.   Señal  de voltaje con  superposición de 2 primeras 
armonicas y una iteracion con la fundamental al ingreso y 
salida de la linea PI 
 
 
Figura 10. Periodograma de la señal total 
 
 
Figura 11. Periodograma de la señal en los 2h y 3h 
 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental más los dos primeros 
armónicos, están dados por la tabla 7. 
Los valores de caída de tensión y corriente 
expresados en la tabla 8. 
Y los valores de THD y TDD de la señal 
fundamental son no nulos, como se especifica en 
la tabla 9 Valores de THD y TDD de la señal 
final. 
 
Tabla 7.    Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 228.2338 0.0354 2.7603 
 
Tabla 8.    Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 3h 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
0.7679 7.7072e+03 
 
Tabla 9.    THD y TDD  de la señal fundamental hasta 3h 
 
THD [%] TDD [%] 
0.2554 0.1335 
 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 3 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 




4.2.3  La  señal  fundamental  más  los  cuatro 
primeros armónicos, con una sola iteración 
Para este caso se superponen dos señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 13, se hallan 















Figura 12. Señal  de voltaje con  superposición de 2 primeras 
armonicas y una iteracion con la fundamental al ingreso y 




Figura 13. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h y 5h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
más los cuatro primeros armónicos, están dados 
por la tabla 10. 
 
Tabla 10.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 229.6333 2.7650 2.7650 
 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental están dados por la tabla 11. 
 







Y los valores de THD y TDD de la señal 
fundamental son no nulos, como se especifica en 
la tabla 12 Valores de THD y TDD de la señal 
final. 
 
Tabla 12.  THD y TDD  de la señal fundamental hasta 5h 
 




4.2.4  La  señal  fundamental  más  los  seis 
primeros armónicos, con una sola iteración 
Para este caso se superponen seis señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 15, se hallan 
7 señales en total. 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y final de la trasmisión, se tiene 
en la tabla 13. 
 
Tabla 13.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 229.6568 2.7650 2.7654 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental están dados por la tabla 14. 
 
Figura 14. Señal  de voltaje con  superposición de 6 primeras 
armonicas y una iteracion con la fundamental al ingreso y 
salida de la linea PI 
 
 
Figura 15. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h, 5h, 6h y 
7h. 
 
Tabla 14.  Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 7h 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
0.1492 7.7216e+03 
Y los valores de THD y TDD de la señal total, se 
especifica en la tabla 15 Valores de THD y TDD 
de la señal fundamental. 
 
Tabla 15.  THD y TDD de la señal fundamental hasta 7h 
 
THD [%] TDD [%] 
0.2227 0.1232 
 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 7 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
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que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 




4.2.5  La  señal  fundamental  más  los  ocho 
primeros armónicos, con una sola iteración 
Para este caso se superponen ocho señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 16, se hallan 
9 señales en total. 
 
Figura 16. Señal  de voltaje con  superposición de 8 primeras 
armónicas y una iteración con la fundamental al ingreso y 
salida de la linea PI 
 
 
Figura 17. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 
7h, 8h y 9h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y al final de la trasmisión, 
como se muestra en la tabla 16. 
 
Tabla 16.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 229.4759 0.0354 2.7640 
 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental están dados por la tabla 17. 
Tabla 17.  Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 9h 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
0.2279 7.7176e+03 
 
Y los valores de THD y TDD de la señal total, se 
especifica en la tabla 18 Valores de THD y TDD 
de la señal fundamental. 
 
Tabla 18.  THD y TDD de la señal fundamental hasta 9h 
 








4.3.1   La   señal   fundamental   más   los   dos 
primeros armónicos, con diez iteraciones. 
Para este caso se superponen dos señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 18, y se 
hallan 21 señales superpuestas en total. 
 
 
Figura 18. Señal  de voltaje con  superposición de 2 primeras 
armonicas y diez iteraciones con la fundamental al 
ingreso y salida de la linea PI 
 
 




Figura 20. Periodograma de la señal en los 2h y 3h 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y al final de la trasmisión, 
como se especifica en la tabla 19. 
 
Tabla 19.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 220.1452 0.0354 2.7266 
 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental están dados por la tabla 20 
 







Y los valores de THD y TDD de la señal total, 
como se especifica en la tabla 21. 
 
Tabla 21.  THD y TDD  de la señal fundamental hasta 3h 
 
THD [%] TDD [%] 
1.7558 0.5423 
 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 21 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 
normativa para la transmisión de energía en alta 
tensión. 
 
4.3.2  La  señal  fundamental  más  los  cuatro 
primeros armónicos, con diez iteraciones. 
Para este caso se superponen cuatro señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 21, se hallan 
41 señales en total. 
 
Figura 21. Señal  de voltaje con  superposición de 4 primeras 
armonicas y diez iteraciones con la fundamental al 
ingreso y salida de la linea PI 
 
 
Figura 22. Periodograma de la señal en los 1h 2h, 3h, 4h y 5h. 
 
 
Figura 23. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h y 5h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y al final de la trasmisión, se 
tiene en la tabla 22. 
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Tabla 22.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 231.4075 0.0354 2.7598 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal fundamental están dados por la tabla 23. 
 






Y los valores de THD y TDD de la señal total, se 
especifica en la tabla 24. 
 
Tabla 24.  THD y TDD  de la señal fundamental hasta 5h 
 
THD [%] TDD [%] 
1.6006 0.4486 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 41 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 





4.3.3  La  señal  fundamental  más  los  seis 
primeros armónicos, con diez iteraciones. 
Para este caso se superponen seis señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 24, se hallan 















Figura 24. Señal  de voltaje con  superposición de 6 primeras 
armonicas y diez iteraciones con la fundamental al 
ingreso y salida de la linea PI 
 
 
Figura 25. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h, 5h, 6h y 
7h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y al final de la trasmisión, se 
tiene en la tabla 25. 
 
Tabla 25.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 226.7267 0.0354 2.7544 
 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal total están dados por la tabla 26. 
 
Tabla 26.  Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 7h 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
1.4232 7.6905e+03 
 
Y los valores de THD y TDD de la señal total, se 
especifica en la tabla 27. 
 
Tabla 27.  THD y TDD de la señal fundamental hasta 7h 
 
THD [%] TDD [%] 
1.2119 0.3446 
 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 61 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 




4.3.4  La  señal  fundamental  más  los  ocho 
primeros armónicos, con diez iteraciones. 
Para este caso se superponen ocho señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 26, se hallan 
81 señales superpuestas en total. 
 
Figura 26. Señal  de voltaje con  superposición de 8 primeras 
armonicas y diez iteraciones con la fundamental al 
ingreso y salida de la linea PI 
 
 
Figura 27. Periodograma de la señal en los 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 
6h, 7h, 8h y 9h. 
 
 
Figura 28. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 
7h, 8h y 9h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al ingreso y al final de la trasmisión, al 
no ingresar ninguna señal armónica, se tiene en 
la tabla 28. 
 
Tabla 28.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 229.3020 0.0354 2.7569 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal total están dados por la tabla 29. 
 
Tabla 29.  Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 9h 
 
𝜼𝜼𝒗𝒗 [%] 𝜼𝜼� [%] 
0.3035 7.6974e+03 
Y los valores de THD y TDD de la señal total se 
especifica en la tabla 30. 
 
Tabla 30.  THD y TDD  de la señal fundamental hasta 9h 
 
THD [%] TDD [%] 
1.3028 0.3147 
Con estos valores se puede afirmar que no excede 
el límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 81 señales incluido la señal 
fundamental, así como también se puede afirmar 
que la caída de tensión es menor al 5% lo cual 
está dentro del rango moderado según la 








4.3.1  La  señal  fundamental  más  los  ocho 














Figura 29. Señal  de voltaje con  superposición de 8 primeras 
armonicas y treinta iteraciones con la fundamental al 








Para este caso se superponen ocho señales 
armónicas a la señal fundamental quedando la 
forma de onda de voltaje en la figura 29, se hallan 
241 señales en total. 
 
Figura 30. Periodograma de la señal total 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 
7h, 8h y 9h. 
 
 
Figura 31. Periodograma de la señal en los 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 
7h, 8h y 9h. 
 
Al ingresar la señal se tiene su valor de voltaje, 
corriente al inicio y al final de la trasmisión en la 
tabla 31. 
 
Tabla 31.  Valores de voltaje y corriente al inicio y final de la 








230.00 226.8847 0.0354 2.7338 
Los valores de caída de tensión y corriente, de la 
señal total están dados por la tabla 32. 
 
Tabla 32.  Caídas de tensión y corriente en la línea hasta 9h 
Tabla 33.  THD y TDD  de la señal fundamental hasta 9h 
 
THD [%] TDD [%] 
3.7314 0.8384 
 
Con estos valores se puede afirmar que excede el 
límite permisible de THD en la señal como lo 
tenemos en la tabla 3 de la IEEE 519-1992, bajo 
una superposición de 241 señales incluido la 
señal fundamental, así como también se puede 
afirmar que la caída de tensión es menor al 5% lo 
cual está dentro del rango moderado según la 






Si en un sistema existe un incremento de 
elementos que disponen de electrónica de 
potencia, sean estos fuentes no lineales o cargas 
no lineales, conectados a un determinado nodo, 
estos dependiendo del porcentaje de armónicos 
que   se   genere   cada   uno,   pueden   llegar   a 
superponerse y deformar un determinado índice 
de distorsión THD, pudiendo ser perjudicial a la 
calidad de energía que se desee entregar al final 
de la transmisión, como se puede ver en la tabla 
33, donde su THD es el 3.7314% y excede los 
valores permisibles de THD de la normativa 
IEEE 519-1992 en que la armónica total está 
dado por los valores de la tabla 3. 
Al ingresar un bajo índice de armónicos en una 
señal, y trasmitirlas por una línea estas no causan 
mayores complicaciones como se pudo hacer 
referencia en los dos primeros casos que no 
sobrepasamos los índices permisibles de THD 
para una señal. 
Se puede observar que la señal transferida con 
armónicos se filtra al final de este elemento del 
SEP un cierto porcentaje, en base al índice de 
coincidencia el mismo que tiene que ser alto, 
puede generar problemas por calidad de energía. 
 
Y los valores de THD y TDD de la señal total se 
especifica en la tabla 33. 
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